
Vilnius 2026 

 

Direktorius Lukas Bačiauskas  Parašas: 

Projekto vadovas Lukas Bačiauskas Atestato Nr. 23291 Parašas: 

Projekto dalies vadovas Lukas Bačiauskas Atestato Nr. 16397 Parašas: 

 

 

UAB HOLO PROJECTS 
Ukmergės g. 369A, Vilnius 

Tel/Fax.: +370 68231307 

E-mail: info@holo.lt 
 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS UAB „Troškūnų vėjas“ 

PROJEKTO RENGĖJAS UAB „HOLO PROJECTS“ 

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS  

Elektros tinklų (inžinerinių tinklų) 330 kV kabelių linijos Dubriškis-
Vidugiriai, Anykščių r. sav., Anykščių r. sav. teritorijoje, statybos 
projektas 

STATINIO NAUDOJIMO 
PASKIRTIS 

Inžineriniai statiniai → inžineriniai tinklai → elektros tinklai 

STATINIO PAVADINIMAS 330 kV elektros kabelių linija Dubriškis-Vidugiriai  

STATINIO ADRESAS Anykščių r. sav., Anykščių r. sav. teritorija 

STATINIO PROJEKTO NR. 2504/680-XX-PP 

STATINIO KATEGORIJA Ypatingasis statinys 

STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba 

STATINIO PROJEKTO 
ETAPAS 

Projektiniai pasiūlymai 

STATINIO PROJEKTO DALIS Elektros linijos 

BYLOS ŽYMUO EL BYLOS LAIDA 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA 2026-06 

 

mailto:info@holo.lt


   

   

0 2026 06 Statybos leidimui (konkursui) 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

  KVAL. 
  DOK.  
  NR  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektros tinklų (inžinerinių tinklų) 330 kV kabelių linijos 
Dubriškis-Vidugiriai, Anykščių r. sav., Anykščių r. sav. 

teritorijoje, statybos projektas 
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Projekto sudėties žiniaraštis  PVA Edvinas Lisauskas  
0 
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STATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Troškūnų vėjas“ 2504/680-XX-PP-BD.PSŽ 1 1 

 

1. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

2504/680-XX-PP  
Elektros tinklų (inžinerinių tinklų) 330 kV kabelių linijos Dubriškis-Vidugiriai, Anykščių r. sav., 

Anykščių r. sav. teritorijoje, statybos projektas 

1.  2504/680-XX-PP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  2504/680-XX-PP-EL 0 Elektros linijos.  

 

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatoms. 

Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. 

Projekto vadovas L. Bačiauskas atestato Nr. 23291 
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2. PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

2.1. Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas 

2504/680-XX-PP-BD.PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 

2504/680-XX-PP-EL.BDŽ 1 0 Projekto dalies bylos dokumentų žiniaraštis 

2504/680-XX-PP-EL.PL 1 0 Projekto dalies pritarimų lentelė 

2504/680-XX-PP-EL.AR 6 0 Aiškinamasis raštas 

 

2.2. Brėžinių žiniaraštis 

Brėžinio Nr. 
Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

2504/680-XX-PP-EL.B-01 1 0 
330 kV kabelinės linijos Dubriškis - 
Vidugiriai struktūrinė schema 

- 

2504/680-XX-PP-EL.B-02 57 0 330 kV kabelinės linijos paklojimo planas - 

2504/680-XX-PP-EL.B-03 3 0 330 kV kabelinės linijos sankirtų pjūviai - 

 



   

   

0 2026 06 Statybos leidimui (konkursui) 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

  KVAL. 
  DOK.  
  NR  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektros tinklų (inžinerinių tinklų) 330 kV kabelių linijos 
Dubriškis-Vidugiriai, Anykščių r. sav., Anykščių r. sav. 

teritorijoje, statybos projektas 

23291 PV Lukas Bačiauskas  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS  LAIDA 

Projekto dalies pritarimų lentelė 16397 PDV Lukas Bačiauskas  
0 

 Proj. Edvinas Lisauskas  

lt 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Troškūnų vėjas“ 2504/680-XX-PP-EL.PL 1 1 

 

3. PROJEKTO DALIES PRITARIMŲ LENTELĖ 

Eil. 

nr. 

Įmonės, organizacijos, 

tarnybos pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo 
Pastabos 

Parašas, 

data 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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4. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projektinis pasiūlymas parengtas dėl UAB „Troškūnų vėjas“ (toliau – elektros energijos 

gamintojas) planuojamos hibridinės saulės ir vėjo elektrinės pagamintos elektros energijos perdavimu 

į esamą elektros perdavimo tinklo sistemą. Šio projekto apimtyje numatoma įrengti 330 kV kabelinę 

liniją Dubriškis–Vidugiriai. Projektuojama 330 kV kabelinė linija sujungs kitais projektais numatomas 

transformatorių pastotes – 33/330 kV Vidugirių TP ir AB „Litgrid“ valdomą 330 kV skirstyklą (Dubriškio 

TP) 

  Elektros energijos gamintojo hibridinės elektrinės pagrindiniai techniniai duomenys: 

Bendra įrengtoji 
galia, kW 

Bendra leistina 
generuoti galia, kW 

Įrengtoji galia, kW Energijos rūšis 

690 000 390 000 

250 000 Vėjas 

390 000 Saulė 

50 000 
Energijos kaupimo 

įrenginys 

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

5.1. 330 kV kabelių linija 

330 kV kabelinių linijų (toliau – KL) įrengimui numatoma pakloti ekranuotus 330 kV kabelius 

su XLPE izoliacija. 330 kV KL sudarys trys viengysliai 330 kV kabeliai. Kabeliai visame ilgyje klojami 

trikampės formos išdėstymu. 

Projektuojami kabeliai klojami atvirai tranšėjoje užpilant smėliu, uždengiant 70 mm storio 

gelžbetoninėmis arba ≥12 mm storio polimerinėmis apsauginėmis plokštėmis ir sumontuojant 

įspėjamąjį tinklą bei signalinę juostą. Ten kur ateityje numatoma įrengti privažiavimo kelius ar 

nuovažas kabeliai klojami atvirai tranšėjoje aukšto tankio polietileno (angl. trumpinimas – „HDPE“) 

kabelių apsaugos vamzdžiuose, uždengiant 120 mm storio gelžbetoninėmis apsauginėmis plokštėmis 

ir sumontuojant įspėjamąjį tinklą bei signalinę juostą. Susikirtimuose su keliais, miškais, geležinkeliais, 

melioracijos grioviais ir t.t. 330 kV kabelių linijas numatoma įrengti uždaru kryptinio gręžimo būdu 

įveriant 330 kV kabelius į aukšto tankio polietileno vamzdžius. Kiekviena kabelio fazė turi būti klojama 

į atskirą HDPE vamzdį.  

Kabelius klojant atvirai visi esami inžineriniai tinklai turi būti virš naujai projektuojamos 

gelžbetoninės arba polimerinės kabelių apsauginės plokštės.  

330 kV kabelių sujungimui numatoma įrengti 330 kV kabelio movas su ekrano kryžminiu 

sujungimu (angl. k. – „cross bonding“). Šalia jungiamųjų movų numatoma sumontuoti transpozicijos 

šulinius kabelio ekrano įžeminimo dėžėms. Šuliniai turi būti nelaidūs vandeniui. 330 kV kabelio 

ekranas tiesiogiai įžeminamas kabelinės linijos galuose prie galinių movų, o prie kiekvienos 

jungiamosios movos kabelio ekranas įžeminamas per viršįtampių ribotuvus numatant ekranų kryžminį 

sujungimą. Ekranų įžeminimui numatoma įrengti įžeminimo įrenginį, kurio varža bet kuriuo metų laiku 

neturi būti didesnė kaip 2,5 Ω.  
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Kabelių linijos galuose kabeliai užbaigiami galinėmis movomis skirtomis eksploatuoti lauko 

sąlygomis. 330 kV KL apsaugai nuo galimų viršįtampių įrengiami IV klasės viršįtampių ribotuvai. 

Movos ir viršįtampių ribotuvai statomi ant metalinių konstrukcijų. Kabeliai ne mažiau kaip 2,5 m 

aukštyje nuo žemės paviršiaus ir iki 0,3 m gylyje žemėje turi būti apsaugoti nuo galimų mechaninių 

pažeidimų. Kabeliai prie kabelinių konstrukcijų turi būti tvirtinami apkabomis iš nemagnetinės 

medžiagos. 

Kabelio atsarga prie galinių ir jungiamųjų movų turi būti nemažesnė kaip 3 m. Kad išvengti 

pavojingų mechaninių įtempimų judant gruntui ir esant temperatūros deformacijoms, kabeliai visame 

ilgyje negali būti įtempti 

Klojant kabelį per posūkius turi būti išlaikytas kabelio lenkimo vidinis radiusas, kurį nurodo 

kabelio gamintojas. Sumontuota KL turi būti išbandyta pagal bandymo normas. 

Per visą kabelinių linijų trasą, charakteringuose taškuose, numatoma įrengti požeminį 

kabelinės linijos ženklinimą, įrengiant pasyvinius elektroninius žymeklius.  

Pagrindinius montavimo darbus, kabelio paklojimą ir galinių movų montavimą, turi vykdyti 

specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams. Vykdant kabelio ir movų montavimą, būtina 

vadovautis gamyklų pateiktomis instrukcijomis. Tiesiant kabelį naudoti ritinėlius su rutuliniais guoliais. 

Įtraukiant kabelį į vamzdžius naudoti įstatomuosius piltuvus ir tepimo priemones (nekenkiančioms 

kabeliui ir aplinkai). Traukiant kabelį per posūkius, kabelio lenkimo vidinis radiusas turi būti 

nemažesnis kaip 35D (D – išorinis kabelio diametras), ar pagal kabelio gamintojo rekomendacijas. 

Sumontuota KL turi būti išbandyta pagal firmų, pateikusių kabelį, movas ir viršįtampių ribotuvus, 

reikalavimus, bei pagal “bandymo normas”.  

5.2. Derlingo dirvožemio sluoksnio nukasimas ir atstatymas 

Kabelio klojimo darbų zonoje numatoma atlikti derlingo dirvožemio sluoksnio nuėmimą ir 

laikiną sandėliavimą šalia kasimo vietos. Viršutinis humuso sluoksnis bus nuimamas iki vidutiniškai 

30–35 cm gylio (atsižvelgiant į faktinę vietovės situaciją) ir saugomas atskirai nuo kitų grunto 

sluoksnių, siekiant išvengti užteršimo ar susimaišymo. Užbaigus kabelio paklojimo ir užpylimo darbus, 

nuimtas derlingas sluoksnis bus tolygiai paskirstytas ir atstatytas į pradinę padėtį, išlyginant paviršių. 

Tokiu būdu bus užtikrinama žemės ūkio naudmenų kokybės išlaikymas ir žemdirbystės funkcijų 

atkūrimas. 

5.3. Pasėlių ir žemės naudmenų nuostolių kompensacija 

Kabelio klojimo darbai gali laikinai apriboti žemės savininkų ir naudotojų galimybes naudoti 

žemę žemės ūkio veiklai. Jei darbų metu būtų pažeisti ar sunaikinti pasėliai, žemės paviršius ar 

apribotos ūkinės veiklos galimybės, žemės savininkams ir (ar) naudotojams bus skaičiuojamos 

kompensacijos už patirtus nuostolius. Kompensacijos dydis bus nustatomas atsižvelgiant į faktinius 

nuostolius, pasėlių rūšį, augimo fazę ir rinkos kainas. Visas kompensacijas už pasėlių ir žemės 

naudmenų nuostolius savo lėšomis išmokės darbus vykdantis rangovas, remdamasis pasirašytais 

nuostolių nustatymo aktais. 
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5.4. Esami inžineriniai tinklai ir jų atstatymas pažeidimo atveju 

Atliekant žemės kasimo darbus privaloma laikytis visų reikalavimų, susijusių su esamų 

požeminių inžinerinių tinklų apsauga. Prieš pradedant kasimo darbus turės būti atliekama tinklų 

nužymėjimas, remiantis turimais planų duomenimis. Jei darbų metu būtų nustatyti iki tol neidentifikuoti 

ar dokumentuose nepažymėti inžineriniai tinklai, darbai tokioje lokacijoje turi būti laikinai sustabdomi, 

o kasimo darbai tęsiami taikant saugias priemones, įskaitant tikslinio ploto kasimą rankiniu būdu ar 

kitus tinkamus metodus, kad būtų išvengta žalos. Pažeidus esamą tinklą, rangovas privalės nedelsiant 

informuoti tinklo valdytoją ir savo lėšomis atkurti jo funkcionalumą. 

5.5. Krūmų šalinimas 

Kabelio tiesimo juostoje, kurioje planuojami žemės kasimo darbai, turi būti vykdomas krūmų 

šalinimas, siekiant užtikrinti galimybę atlikti kasimo ir montavimo darbus. Projekte numatomi šalinti tik 

tie krūmai, kurie trukdo darbų vykdymui. Darbų metu iškirsti , krūmai turi būti paliekami sklypo 

savininkui, nebent su žemės savininku/naudotoju susitariama kitaip. Augmenijos šalinimas turi būti 

vykdomas vadovaujantis aplinkosaugos reikalavimais, o pažeista teritorija po darbų turi būti 

sutvarkyta. 

5.6. 330 kV kabelio reikiamo pralaidumo vertinimas  

330 kV kabelinės linijos laidininko parinkimas atliekamas pagal galios transformatorių suminį 

maksimalų galimą ilgalaikį galingumą (230 MVA), kurį kabelis turi perduoti: 

𝐼𝑑 =
𝑆𝑇

𝑈𝑛 ∗ √3
=

230000

330 ∗ √3
= 403 𝐴 

Čia: 

ST – pilnutinė bendra galios transformatorių galia; 

Un – nominali tinklo įtampa; 

 

Toliau įvertiname 330 kV kabelinėje linijoje susidarančią talpuminę srovė, kuri gali turėti įtakos 

kabelinės linijos šiluminiams nuostoliams: 

𝐼𝐶 = 𝜔 ∙ 𝐶 ∙ 𝐿 ∙ (
𝑈𝑛

√3
) = 2 ∙ 50 ∙ 3,14 ∙ 0,155 ∙ 10−6 ∙ 9,651 ∙ (

330000

√3
) = 89,5 𝐴 

Čia: 

𝜔 – kampinis dažnis (2 ∙ 𝜋 ∙ 50 𝐻𝑧); 

Un – nominali tinklo įtampa; 

C – preliminaraus kabelio talpumas; 

L – kabelio trasos ilgis; 

 

Žinant reikiamą perduoti galią ir apskaičiavus kabelyje susidarančios talpuminės srovės dydį 

įvertiname bendrą reikiamą kabelio pralaidumą: 
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𝐼𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎 = √𝐼𝑑
2 + 𝐼𝐶

2 = √4032 + 89,52 = 413 𝐴 

Išvada:  

Pagal gautą srovę kabelio ilgalaikio pralaidumo vertė turi būti didesnė arba lygi 413 A. 330 kV  

kabelio skerspjūvio plotas turi būti parinktas techninio–darbo projekto rengimo etape, įvertinus faktines 

kabelio paklojimo sąlygas, leistiną įšilimą, galios ir įtampos kritimus bei eksploatacijos režimą. Taip 

pat nustačius kabelio skerspjūvio plotą turi būti perskaičiuota kabelinėje linijoje susidaranti talpuminė 

srovė.  

5.7. Įžeminimas 

330 kV kabelio ekrano įžeminimo įrenginio varža bet kuriuo metų laiku neturi būti didesnė kaip 

2,5 Ω. 

Įžeminimui naudojami variuoti elektrodai Ø14,2 mm ir sujungimams naudojama 3x40 mm 

cinkuota plieninė juosta. Įžeminimo kontūro elementai sujungiami tarpusavyje suvirinant. Įžeminimo 

laidininkai prie įžeminamų įrenginių dalių matomose vietose turi būti prijungti varžtais. 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl 

to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie 

įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais. 

5.8. Aplinkos apsauga 

Įrangos montavimo technologinio proceso nelydi triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti veiksniai 

kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Atsirandančios atliekos rangovas privalo savo sąskaita perduoti 

atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms 

Nepavojingas statybines atliekas statybvietėje galima laikyti ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų 

susidarymo bei ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 

Susidarančių atliekų kiekiai: 

Atliekos Atliekų saugojimo objekte 

Pavadinimas 
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Laikymo 
sąlygos 

D
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Popieriaus ir kartono 
pakuotės 

0,1 Kietas 15 01 01 VN Konteineriuose Nenorm. 

Plastikinės pakuotės 0,1 Kietas 15 01 02 VN Atviroje aikštelėje Nenorm. 

Medinės pakuotės 1 Kietas 15 01 03 VN Atviroje aikštelėje Nenorm. 

Pastaba:  

Atliekų  kiekiai duoti orientaciniai. Atliekų kiekiai tikslinami darbų metu. Atliekant montavimo darbus 

radus pavojingų medžiagų, jas būtina surinkti atskirai, nemaišant su kitomis medžiagomis ir išvežti į 

pavojingų atliekų priėmimo aikštelę. 



 

2504/680-XX-PP-EL.AR 

Lapas Lapų Laida 

6 6 0 

Nuimamas derlingo dirvožemio sluoksnis per visą kabelio paklojimo trasą: 

Gruntas Storis Plotas Tūris 

Derlingas dirvožemis 0,3 m 32349 m2 9705 m3 

5.9. Baigiamosios nuostatos 

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatoms. 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis visomis Lietuvoje galiojančiomis statybos normomis ir 

taisyklėmis, kurios yra susijusios su atliekamų darbų specifika. 

Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. 

Prieš rekonstrukcijos darbų pradžią rangovas privalo susipažinti su sprendiniais pateiktais 

projektinėje dokumentacijoje. 
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KVAL
DOK
Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP

 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

 Uždaroji akcinė bendrovė
 "HOLO PROJECTS"

330 kV kabelinės linijos Dubriškis - Vidugiriai struktūrinė
schema

2504/680-XX-PP-EL.B-01

Elektros tinklų (inžinerinių tinklų) 330 kV kabelių linijos Dubriškis-Vidugiriai,
Anykščių r. sav., Anykščių r. sav. teritorijoje, statybos projektas

lt

23291          PV         Lukas Bačiauskas
16397          PDV       Lukas Bačiauskas

     Proj.       Marius Sabaliauskas
0

1 1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2026 05 Statybos leidimui

UAB „Troškūnų vėjas“
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KVAL
DOK
Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP

 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

 Uždaroji akcinė bendrovė
 "HOLO PROJECTS"

330 kV kabelinės linijos paklojimo planas

2504/680-XX-PP-EL.B-02

Elektros tinklų (inžinerinių tinklų) 330 kV kabelių linijos Dubriškis-Vidugiriai,
Anykščių r. sav., Anykščių r. sav. teritorijoje, statybos projektas

lt

23291          PV         Lukas Bačiauskas
16397          PDV       Lukas Bačiauskas

     Proj.       Marius Sabaliauskas
0

1 57

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2026 05 Statybos leidimui (konkursui), visuomenės informavimui.

UAB „Troškūnų vėjas“

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

R0

R0
E4 E4

Situacijos planas

PASTABOS:
1. Vykdant trasos nužymėjimo ir statybos montavimo darbus arti esančių inžinerinių komunikacijų, būtina iškviesti atitinkamų organizacijų atstovus, esamų

komunikacijų nužymėjimui ir sutikslinimui. Atliekant kabelių klojimo darbus kitų inžinerinių tinklų apsauginėje zonoje, kasimo darbus atlikti tik rankiniu
būdu.

2. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu,
Vilniaus miesto tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 1-425, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir
kitais susijusiais teisės aktais.

3. Atlikus kabelio klojimo darbus sutvarkyti gerbūvį iki prieš darbų pradžią buvusios būklės, atsodinti  žalią veją. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi
būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.

4. Visus darbus vykdyti laikantis ELIĮT ir EĮĮBT taisyklių reikalavimų. Elektros kabelį kloti nuo inžinerinių komunikacijų laikantis ELIĮT taisyklių.
5. Kabelio lenkimo spindulys klojant kabelį trasoje ir sudarant atsargą movų sumontavimui turi neviršyti gamintojo nurodyto lenkimo spindulio.
6. Vamzdžių galai kabelių išėjimo vietose turi būti užsandarinti medžiaga atsparia aplinkos poveikiui.
7. Polietileninė signalinė juosta ir įspėjimo tinklas turi būti geltonos spalvos. Signalinės juostos plotis ≥125 mm, signalinės  juostos storis ≥0,3 mm. Ant

signalinės juostos turi būti juodos spalvos užrašas "DĖMESIO! AUKŠTOS ĮTAMPOS KABELIS".
8. Smėlio pakloto frakcija 0-2 mm, smėlio užpildo frakcija 0-2 mm. Smėlio šiluminė varža ≤1,2 Km/W.
9. Brėžinyje visi dydžiai pateikti milimetrais (mm).
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Šviesolaidinis kabelis. Mazgas A
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Jėgos kabelis Al 3x1x1000 mm 2
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≥12 mm storio apsauginė plokštė
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
2 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

R0

R0
E4 E4

Situacijos planas
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
3 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
4 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
5 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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Esami krūmai iškertami.
Kertamas plotas ≈301 m2.
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kabelis HDPE vamzdis

Ø40 mm

HDPE vamzdis
Ø110 mm

4.
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Kabelių linija klojama atviru būdu tranšėjoje apsauginiuose
vamzdžiuose, sankirtose su gatvėmis ir keliais

Poz. Nr.
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4
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Pavadinimas

Signalinė juosta
Įspėjimo tinklas

Šviesolaidinis kabelis. Mazgas A

Jėgos kabelis Al 3x1x1000 mm 2

Kabeliu apsaugos vamzdis Ø 250 mm

Iškastinis gruntas

G/b apsauginė plokštė 120 mm storioM
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Signalinis laidas

Šviesolaidinis
kabelis HDPE vamzdis

Ø40 mm

HDPE vamzdis
Ø110 mm

4.
Mazgas A.

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
6 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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Signalinis laidas

Šviesolaidinis
kabelis HDPE vamzdis

Ø40 mm

HDPE vamzdis
Ø110 mm

Kabelių linija klojama uždaru, kryptinio gręžimo būdu.

Poz. Nr.

1
2
3
4

Pavadinimas

Šviesolaidinis kabelis. Mazgas A

Jėgos kabelis Al 3x1x1000 mm 2

Kabeliu apsaugos vamzdis Ø 250 mm

Esamas gruntas

M
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Mazgas A

Signalinis laidas

Šviesolaidinis
kabelis HDPE vamzdis

Ø40 mm

HDPE vamzdis
Ø110 mm

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
7 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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Esami krūmai iškertami.
Kertamas plotas ≈170 m2.
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
8 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas atviru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 13 m;
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E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Esami krūmai iškertami.
Kertamas plotas ≈245 m2.

330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas atviru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 116 m;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA
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E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
11 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
12 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
13 54 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas atviru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 42 m;
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Y=552132.95
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 29 m;
Pjūvis 1-1;

X=6166353.10
Y=552123.26

330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas atviru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 56 m;

X=6166453.24
Y=552043.40

X=6166410.61
Y=552076.69
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

R0

R0
E4 E4

Situacijos planas



1 k
er d

75

86.93

87.04

86.90

86.93

87.10

87.12

86.99

87.0187.05

87.22
87.21

87.78

87.04

87.57

87.27

87.87
88.97

88.24

88.30

89.70

87.05

87.16

87.08 86.98

87.14

87.05

87.13

87.03

87.18

87.29

87.23

87.15

87.70 87.40

87.09
87.01

87.12

87.14
87.13

87.94

87.27

87.18

88.27

88.57

87.53

85.75
90.05

88.53
88.98

88.80

88.68

87.13

87.11

86.86

86.92

87.20

87.49

87.06

87.85

87.11

87.26

87.12

87.21

88.27
87.90

87.24

87.10

88.52

87.69

87.48

88.86

87.55

88.0988.24

87.79

87.85

87.94
88.04

87.4187.57

88.24

87.71

86.65
87.37

88.67
87.82

88.35 87.73
88.57

88.85

88.38

89.69

88.02

87.04

87.18

87.19
87.08

87.15

87.05

87.03

87.23

87.37

87.29

87.29

87.06

87.09

88.56

88.37 87.5688.25

87.95
87.32

87.19

88.13

87.56

85.59

88.04

88.44
88.25

87.53
90.18

88.12

89.32

89.80

87.11

86.98

87.08

88.03

87.22

87.03

87.32

87.13

87.12

87.32

87.41

87.36

88.49

87.67

88.95

87.97

87.62

88.43

87.53
87.6988.6287.47

87.00

88.52

87.39

87.43

87.64

87.86

87.63

87.09

87.90

88.58

85.46
88.68

87.21

87.17

86.91
88.03

85.50

86.0086.50

87.00

87.00

87.50

87.50

87.50

87.50

87.50

88.00

88.00

88.50

88.50

89.00

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 k
er 

d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 k
er 

d75

1 k
er 

d75

1 ker d75

1 ker d75

1 k
er d

75

1 k
er d

75

1 ker d75

1 ker d75

1 ker d75

1 ker d100

1 ker d100

1 ker d100

90.72

90.09

90.48

90.28

89.66

90.29

90.30

89.62

90.31

90.07

90.00

89.43

90.42

90.09

89.94

89.79

89.24

90.12

89.91

89.81

89.87

89.21

89.08

89.82

89.90

89.62

89.42

89.05

88.71

88.71

89.70

89.52

88.74

88.84

88.57

88.72

88.29

88.08

89.77

89.71

88.21

88.56

88.39

88.57

87.85

87.62

87.29

89.82

89.92

88.84

88.93

88.21

88.00

87.64

87.28

87.08

87.00

89.77

89.23

88.99

88.34

88.00

87.62

87.25

87.08

87.00

86.83

86.81

88.62

88.41

88.14

87.62

87.18

87.03

86.80

86.67

86.69

86.74

88.16

87.72

87.29

87.02

86.79

86.67

86.63

86.65

86.71

86.69

87.33

87.05

86.92

86.76

86.70

86.70

86.62

86.70

86.70

86.50

86.97

86.82

86.69

86.62

86.69

86.74

86.92

86.80

86.42

86.21

86.95

86.77

86.71

86.77

86.96

86.91

86.61

86.21

86.14

86.81

86.84

87.00

86.91

86.83

86.43

86.20

86.19

87.06

87.11

86.97

86.79

86.54

86.46

86.30

87.16

87.15

87.00

86.85

86.68

86.30

86.19

87.02

87.01

86.92

86.47

86.11

86.21

1 kerd100

1 k
erd

75

1 kerd50

1 kerd50

1 kerd50

1 kerd50

1 kerd50

1 kerd50

1 kerd50

1 kerd50

1 k
erd

50

1 kerd50
1 kerd50

1 kerd50

1 k
erd

50

1 k
erd

50 1 kerd50

1 kerd50

1 kerd50

žvkelias

90.78

89.95

89.73

89.78

89.70

89.61

89.47

89.33

89.24

89.16

88.99

88.90

88.86

89.60

89.55

89.48

89.37

89.36

89.21

89.07

89.04

88.87

88.66

88.63

89.44

89.41

89.51

89.32

89.16

89.13

89.08

88.88

88.60

88.35

88.30

89.38

89.36

89.32

89.09

89.00

88.95

88.73

88.38

88.21

87.91

89.41

89.23

89.12

88.98

88.80

88.70

88.42

88.12

87.90

87.55

89.89

88.94

88.90

88.79

88.54

88.40

88.14

87.75

87.38

87.19

89.40

88.59

88.51

88.36

88.08

87.71

87.24

87.04

86.94

89.13

88.12

87.90

87.59

87.26

87.00

86.90

86.77

88.90

87.74

87.41

87.15

87.01

86.97

86.84

86.74

89.60

88.11

87.78

87.44

87.08

87.03

86.90

86.84

86.74

86.40

89.74

89.02

88.20

87.75

87.34

87.15

86.99

86.83

86.74

86.71

86.58

86.27

89.57

89.38

88.49

88.20

87.85

87.38

87.05

86.84

86.69

86.61

86.60

86.65

86.53

86.36

88.90

88.56

88.28

87.97

87.45

87.16

86.88

86.67

86.54

86.59

86.59

86.70

86.53

86.32

88.45

88.31

87.99

87.55

87.08

86.95

86.83

86.75

86.64

86.58

86.55

86.70

86.58

86.37

88.13

87.97

87.59

87.25

86.97

86.84

86.70

86.55

86.59

86.70

86.78

86.86

86.56

86.24

88.41

87.58

87.46

86.99

86.77

86.89

86.90

86.70

86.69

86.79

86.87

86.84

86.49

86.07

88.12

87.40

87.09

86.94

86.99

86.88

86.71

86.90

86.92

86.82

86.63

86.32

86.30

87.91

86.85

86.96

86.82

86.80

86.81

87.06

87.03

86.90

86.63

86.48

86.40

87.79

87.03

86.83

86.85

87.03

87.07

87.02

86.96

86.75

86.56

86.19

87.60

86.94

86.86

86.99

87.00

86.95

86.94

86.75

86.27

86.05

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

X=6166621.00
Y=552210.24

X=6166621.36
Y=552212.75

X=6166626.09
Y=552220.24

X=6166626.20
Y=552221.13

X=6166629.80
Y=552226.53

X=6166632.73
Y=552228.40

X=6166634.94
Y=552236.95

X=6166635.28
Y=552237.79

X=6166635.39
Y=552238.69

X=6166636.05
Y=552240.76

X=6166637.80
Y=552242.04

X=6166639.77
Y=552243.65

X=6166640.12
Y=552246.17

X=6166644.76
Y=552254.43

X=6166645.12
Y=552256.94

X=6166647.08
Y=552258.56

X=6166649.04
Y=552260.17

X=6166649.40
Y=552262.69

X=6166649.75
Y=552265.20

X=6166651.72
Y=552266.81

X=6166653.68
Y=552268.43

X=6166654.22
Y=552273.11

X=6166655.65
Y=552274.75

X=6166656.36
Y=552275.31

X=6166656.90
Y=552276.04 X=6166667.94

Y=552297.33

Projektuojamas 330
kV kabelio ekrano
įžeminimo šulinys

Projektuojama 330 kV kabelio
jungiamoji mova JM-3

X=6166621.71
Y=552215.36

X=6166623.67
Y=552216.88

X=6166625.43
Y=552218.17

X=6166626.54
Y=552221.98

X=6166630.81
Y=552229.59

X=6166631.83
Y=552232.66

X=6166640.48
Y=552248.69

X=6166642.38
Y=552250.34

X=6166644.41
Y=552251.91

X=6166654.04
Y=552270.94

X=6166667.63
Y=552296.84

X=6166668.31
Y=552297.75

4400-2380-8955

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

1
23

45
6

7
8
9
10
11

12
13
14

15
16

17
18

19 20
21 22 23 24 25 26

27 28 29
30
31

32
40

41
42

43
44 45

46
47

48
49 50 51

52 53 54 55 57
56

33 34 35 36 37 38
39

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
17 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 39 m;
Pjūvis 2-2;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
18 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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2504/680-XX-PP-EL.B-02
19 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis 
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio 
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N. 
Vieno vamzdžio ilgis L = 14 m;
Pjūvis 3-3;

330 kV kabelio apsaugos vamzdis 
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio 
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N. 
Vieno vamzdžio ilgis L = 26 m;
Pjūvis 4-4;
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Kelio Nr.1203

Rajoninis kelias
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Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė 
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus 
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu ir 
nustatyti tikslų gylį
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 91 m;
Pjūvis 5-5;
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
22 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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E4 E4Situacijos planas
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Projektuojamas 330 kV kabelio ekrano
įžeminimo šulinys

Projektuojama 330 kV kabelio
jungiamoji mova JM-5
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- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
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- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
25 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
26 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
27 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
28 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Projektuojamas 330 kV kabelio ekrano
įžeminimo šulinys

Projektuojama 330 kV kabelio
jungiamoji mova JM-6
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
29 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

R0

R0
E4 E4

Situacijos planas
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 196 m;
Pjūvis 6-6;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
30 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA
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E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 4 m;
Pjūvis 7-7;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA
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32 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas



Lauko g.

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50 1 ker d50 1 ker d50 1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d75

1 ker d75

1 ker d75

1 ker d75

1 ker d75

1 k
er

 d7
5

1 k
er

 d7
5

1 k
er

 d7
5

1 ker d100

1 ker d100

1 ker d100

91.63

91.47

91.48

91.25

91.26

91.27

91.39

91.43

91.30

91.38

91.37

91.33

91.21

91.24

91.54

91.34

91.30

91.25

91.26

91.32

91.34

91.63

91.19

91.15

91.25

91.17

91.26

91.16

91.15

90.86

91.14

91.14

91.13

91.35

91.37

91.60

91.08

91.14

91.19

91.27

91.19

91.22

91.22

91.34

91.27

91.26

91.26

91.23

91.38

91.17

91.10

91.39

91.28

91.26

91.35

91.84

92.13

91.17

91.42

91.35

91.43

91.52

92.10

91.20

91.52

91.61

91.67

91.78

91.70

91.76

91.95

91.98

91.68

91.90

91.98

92.10

92.16

91.60

91.69

91.86

91.96

92.05

92.11

92.26

91.64

91.74

92.09

92.02

92.11

92.12

91.79

92.04

92.06

92.26

92.13

91.63

91.72

92.15

92.18

92.31

92.25

91.65

91.86

91.86
91.91 91.89

91.77

91.89

91.83

91.73

91.86

91.83

91.75

91.69

91.69

91.65

91.62

91.40

91.74

91.56

91.49

91.33

91.23

91.70

91.65

91.37

91.20

91.26

91.29 92.30

92.05

91.7691.55

91.58

91.76

91.82

91.69

91.55

91.38

91.38

91.38
91.46
91.59

91.77

91.80
91.86

92.03

91.60

91.39

91.88

91.78

91.51

91.50 91.19
91.37

91.19

91.81

92.03

91.73

92.39

92.54

92.56

žv
ke

lia
s

1 ker d100

91.63

91.05

91.08

91.32

91.42

91.03

91.86

91.37

91.31

X=6167687.81
Y=554701.90

X=6167700.35
Y=554708.24
X=6167701.92
Y=554709.84
X=6167702.20
Y=554712.05

X=6167687.20
Y=554701.51
X=6167686.71
Y=554701.06

3482-0002-0073

3482-0002-0120

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4
E4

E4
E4

E4
E4

E4
E4

E4
E4

E4

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0
R0

R0
R0

R0
R0

R0
R0

R0
R0

330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 15 m;
Pjūvis 8-8; 25
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
35 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 22 m;
Pjūvis 9-9;
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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Projektuojamas 330 kV kabelio ekrano
įžeminimo šulinys

Projektuojama 330 kV kabelio
jungiamoji mova JM-8
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas atviru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 10 m;

1
23

45
6

7
8
9
10
11

12
13
14

15
16

17
18

19 20
21 22 23 24 25 26

27 28 29
30
31

32
40

41
42

43
44 45

46
47

48
49 50 51

52 53 54 55 57
56

33 34 35 36 37 38
39

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
38 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 21 m;
Pjūvis 10-10;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 45 m;
Pjūvis 11-11;

X=6167876.83
Y=556032.57
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2504/680-XX-PP-EL.B-02
41 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 25 m;
Pjūvis 12-12;
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 46 m;
Pjūvis 13-13;

X=6168328.95
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

R0

R0
E4 E4

Situacijos planas
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 259 m;
Pjūvis 14-14;
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
48 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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0 - 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Pjūvis 15-15;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
50 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
51 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
52 57 0

E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Projektuojamas 330 kV kabelio ekrano
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LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO  LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 15 m;
Pjūvis 17-17;
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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97.82

98.29

98.06

98.06

98.12

98.29

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

97.63

97.62

97.85

98.04

97.80

97.77

97.63

97.75

97.77

97.69

97.80

97.74

97.65

97.67

97.76

97.84

97.88

97.76

97.58

97.46

97.59

97.87

97.62

97.82

97.70

96.53

97.57

98.03

97.46

97.67

97.58

97.96

97.57

97.28

97.46

96.04

96.82

98.64

97.61

97.35

98.25

98.05

95.98

97.54

97.63

98.34

97.89

98.00

97.41

97.76

98.56

97.71

97.33

96.80

97.57

97.85

98.04

97.50

96.07

97.67

97.51

97.73

97.91

97.61

97.50

97.74

97.51

97.70

97.72

97.44

97.45

97.36

97.57

97.40

97.3197.97

97.87

97.57

97.39

97.69

ė 
Į 

X=6169130.72
Y=558085.51
X=6169129.44
Y=558087.76
X=6169130.04
Y=558090.27

X=6169141.91
Y=558108.96

X=6169143.34
Y=558109.50

X=6169140.85
Y=558107.87

X=6169145.67
Y=558110.85

X=6169146.42
Y=558113.43

X=6169147.03
Y=558115.90

X=6169149.15
Y=558117.30

X=6169151.27
Y=558118.70

X=6169151.88
Y=558121.17

X=6169152.50
Y=558123.63

X=6169154.62
Y=558125.04

X=6169156.74
Y=558126.44

X=6169157.35
Y=558128.90

X=6169157.96
Y=558131.37

X=6169162.20
Y=558134.17
X=6169160.08
Y=558132.77

X=6169162.82
Y=558136.64

X=6169163.22
Y=558138.77

X=6169164.81
Y=558140.26

X=6169166.19
Y=558141.41

X=6169166.74
Y=558142.65

X=6169166.78
Y=558144.00

X=6169169.22
Y=558147.30

X=6169172.44
Y=558144.77

X=6169172.84
Y=558143.47

X=6169173.70
Y=558142.42

X=6169197.32
Y=558121.10

4400-1663-6438

3482-0002-0074

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uždaru būdu. Vamzdžio
atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vieno vamzdžio ilgis L = 19 m;
Pjūvis 18-18;
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E4 E4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos kadastriniais matavimais;
- Žemės sklypų ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 70 mm storio arba polimerinė plokštė ≥12 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP

 LAIDA

LAPAS  LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

 Uždaroji akcinė bendrovė
 "HOLO PROJECTS"

330 kV kabelinės linijos sankirtų pjūviai

2504/680-XX-PP-EL.B-03

Elektros tinklų (inžinerinių tinklų) 330 kV kabelių linijos Dubriškis-Vidugiriai, 
Anykščių r. sav., Anykščių r. sav. teritorijoje, statybos projektas

lt

23291          PV         Lukas Bačiauskas
16397          PDV       Lukas Bačiauskas

     Proj.       Marius Sabaliauskas
0

1 3

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2026 05 Statybos leidimui (konkursui), visuomenės informavimui.

UAB „Troškūnų vėjas“
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